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                                                                                                                                                           AÑO DE LA EXPORTACIÓN 
            

                                           EXP-CUY: 0018517/2019.

                                                                                                                                       ANEXO I – P.E.T.P.
                                                                                                                           C.D.  por C.A. Nº 32/2019.

  MENDOZA, 03 de Octubre de 2019.-
ANEXO I

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERA GRANDE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO.
RENGLÓN 01: 1 (UN) Servicio de mantenimiento anual preventivo de la caldera grande, marca Triangular (Nºde serie 1409), de agua caliente, hogar presurizado, Cap. Kca/h 400000, con las siguientes características a realizar por parte de la adjudicataria.-
· Retirar el quemador de gas marca Metler, para su limpieza y realizar un servicio completo. Desarmar tren de válvulas solenoide, limpieza interna de los asientos y vástagos, control de cierre y apertura, control de los sistemas de seguridad, lubricación, prueba de funcionamiento del programador de encendido en banco. 

· Retirar tapas de caja de humo delantera y en chimenea salida de gases hacia el exterior, destapar ventanas para la eliminación de hollín que surja del tubeado de caldera, una ves finalizada la limpieza se deberá trasladar todos los residuos fuera del sector de calderas y depositarlos dentro del contenedor de residuos que el hospital designe.

· Efectuar medición de espesores en caldera por método ultrasonido, armar cuadricula, sacar fotos digitales, confección de informe debidamente firmado por el Profesional Matriculado Habilitado.

· Realizar estudio de V.U.R. (Vida Útil Remanente), cálculo de resistencia según a la presión de columna que esta sometida la caldera, confección de cuadricula, sacar fotos digitales, confección de informe debidamente firmado por el Profesional Matriculado Habilitado.

· Prueba Hidráulica, destapar caja de humo delantera, realizar la prueba hidráulica según normativas a un valor de seguridad, control de la presión con                           manómetro patrón calibrado, previo desconectar instrumental, para control de perdidas en cuerpo, placas, hogar, haz tubular, de surgir la necesidad de tener 

que efectuar alguna reparación por perdida, después de este ensayo, se deberá realizar el presupuesto correspondiente para su aprobación. Regulación de las válvulas de seguridad a resorte, para escape de agua caliente, en sitio,   instalada en las calderas y de surgir alguna necesidad de reparación se deberá realizar el presupuesto correspondiente para su aprobación. Confección de informe y certificado de Prueba Hidráulica debidamente firmado por el Profesional Matriculado Habilitado.

· Colocar quemador Metler reparado y probado nuevamente en caldera, conectar mecánicamente y eléctricamente, encender quemador, dar temperatura progresiva hasta el corte por trabajo, regular combustión, relación aire-gas hasta obtener el color óptimo de la llama, dejar en servicio.

· Finalizado el servicio de mantenimiento preventivo se deberá acompañar en conjunto con los informes y certificados, la garantía escrita y firmada por el responsable de la empresa y el Profesional Matriculado Habilitado, la cual tendrá un lapso de nueve (9) meses.

OBLIGACIONES:
La empresa deberá contratar un seguro “accidentes de trabajo” que cubra al personal a su cargo, por cualquier tipo de incapacidad, cuya duración se extenderá por el termino que dure la contratación, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº24557/96 (A.R.T.) y todos los demás seguros establecidos en Pliegos.

Al momento de inicio de la prestación del servicio, la empresa deberá presentar el plan de trabajo correspondiente y la nomina del personal a cargo de realizar las tareas en el hospital.
	   Todas las especificaciones técnicas, medidas y valores indicados en este pliego, se detallan solamente a modo de referencia o ejemplo indicativo no siendo en ningún caso condición excluyente para ninguna de las ofertas realizadas por las distintas empresas.
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